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ARQUITETONICO QUAIS LUMINARIAS EXISTENTES SERAO HA
REAPROVEITADAS, APENAS COM MUDANCA DE LOCAL

PLANTA BAIXA - ILUMINAGCAO

ESCALA 1/50

AREA DE INTERVENGAO :

LABORATORIO DE C.Q. E
IMUNOHEMATOLOGIA

FT T 0T T

e EE=
1 1 =

LEGENDA DE PONTOS

LUMINARIA INSTALADA NO TETO MODULO DE TOMADA BAIXA NA PAREDE

QUADRO DE PROTEGAO DISTRIBUIGAO
INSTALAGAO EM CONDULETE

TUBULAGCAO QUE SOBE / QUE DESCE

LUMINARIA INSTALADA NO TETO

LAMPADA FLUORESCENTE 4 X 16W MODULO DE TOMADA MEDIA NA PAREDE

INSTALAGAO EM CONDULETE

ELETRODUTO QUE CORRE PELO TETO E PAREDE

LUMINARIA INSTALADA NO TETO

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2 x 40 W MODULO DE TOMADA ALTA NA PAREDE

INSTALACAO EM CONDULETE

ELETRODUTO QUE CORRE PELO PISO

LUMINARIA INSTALADA NO TETO

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 15W MODULO DE TOMADA DE PISO

INSTALAGAO EM CONDULETE

CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

LUMINARIA INSTALADA NA PAREDE

LAMPADA 40 W PONTO PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAGAO

INSTALAGAO EM CONDULETE

oM V|V

TUBULAGAO SEM INDICAGAO = TUBULAGAO SECA

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CIRCUITOS INDICADOS POR NUMERAIS
COMANDOS INDICADOS POR LETRAS

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

INSTALAGAO EM CONDULETE

%éQ%DmEE

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS INDIVIDUAIS
INSTALACAO EM CONDULETE

QUADRO DE CARGAS CDAN 3.5

SEM ESCALA

ELETRICO

Reforma s/ ampliagdo de area

LAB. IMUNOHEMATOLOGIA
LAB. CONTROLE DE QUALIDADE

Av. Prof. Oton Gama D Ega, 756 - Centro - Florianépolis - SC - Hemosc Coordenador

Descricao

Planta Baixa lluminacao
Diagramas CDAN 3.5
Implantacao e Localizacao

Folha Grupo
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CDANZ3.5
ﬁ - — J CARIMBOS
10A
7 \./o 7 .“ “._. (1028 W) C21 (lluminagéo C.Q./Apoio Proces.)
| | 5
7 10A 7
7 Y 7 T (228 W) 00 1
VEM DO 1.5
CDAN 2.11 Wb 7
7 [} ﬁ .“ “._. (1120 W) C23 (lluminagéo Imunohematologia)
7 7 15
10A
| 2 | T BEOW) ¢4 (iluminagéio Circulagzo)
15
= APENAS ESTAO REPRESENTADOS 0OS
CIRCUITOS DO CDAN3.5 QUE
SOFRERAO ALTERAGOES
DIAGRAMA UNIFILAR CDAN 3.5
SEM ESCALA
REVISOES
01 Modificagcoes no dimensionamento e detalhamento de todo o Projeto conforme 10/04/2015
Ve N solicitacao da equipe técnica do HEMOSC Coordenador.
ﬁ QUADRO DE CARGAS AOD>Zw.mv u 02 Alteracoes em pontos de tomadas e luminarias, sem afetar o dimensionamento. 23/04/2015
(" Circuito Descrigdo Esquema | Método \Y lluminagao (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. -S Pot. - T FCT | FCA | In' | Secéo lc Disj | dV umqo/
deinst. | (V) [4]12]36 |40 (VA) ) ) ) W) A |[(mm2) | A | (A) (%)
C21 | lluminacdo C.Q./Apoio Proces. F+N+T B1 220V | 3 26| 2 1132 1028 | S 1028 100 | 1.00 | 51 15| 175 | 100 0.81 PROPRIETARIO
a 2 78 72| s 72 100 | 46 15| 175 ~
b 2 78 72| s 72 100 | 43 15| 175 morcaomm EM PROJETOS
c 10 391 360 | S 360 100 | 39 15| 175 COMPATIBILIZAGAO RACIONALIZAGAO
d 3 24 12] s 12 100 | 47 15| 175 ECONOMIA SEGURANCA
e 2 78 72 S 72 1.00 | 21 15| 175 FAHECE - Fund. de Apoio ao HEMOSC/CEPON
f 10 391 30| S 360 100 | 18| 15| 175 PILLAR QUALIDADE CNPJ : 86.897.113/0001-57
91 80| s 80 100 | 5.1 15| 175 : p —
C22 mm. F+N+T B1 220V 9 w 228 228 | T 228 | 100 | 1.00 | 1.0 15| 175 | 100 0.08 RESP TEC PROJETO RESP TEC EXECUCAO
€23 | lluminagao Imunohematologia F+N+T G 220V 28 1273 120 | R 1120 100 | 1.00 | 58 15| 19.0 | 100 1.86
h 2 91 80| R 80 100 04| 15| 190
i 2 91 80| R 80 100 58 15| 19.0
i 24 1091 960 | R 960 100 | 54| 15 190 ENG MARCELO PAULO DE FREITAS
C24 | lluminagéo Circulagéo F+N+T G 220V 14 636 560 | R 560 100 | 100 | 29| 15/ 190 | 100 0.31 CREA/SC - 048.343-6
K 8 364 320 R 320 1.00 | 17 15| 19.0 -
_ 6 273 240| R 240 100 | 29| 15| 190 Projeto
\TOTAL 3] 9 [26]47 3269 2936 |R+S+T 1680 1028 228 )
J
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R. José Candido da Silva, 439 - Balneario - Floriandpolis - SC
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