
Quadro de Cargas (QDAC)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 S 1200 7.5 4 16.0

2 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 T 1200 7.5 4 16.0

3 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 S 1200 7.5 4 16.0

4 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 T 1200 7.5 4 16.0

5 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 S 1200 7.5 4 16.0

6 COND. AR F+N+T B1 220 V 1200 R 1200 7.5 4 16.0

7 COND. AR F+N+T B1 220 V 800 R 800 5.0 4 16.0

8 COND. AR F+N+T B1 220 V 800 R 800 5.0 4 16.0

9 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

10 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

11 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

TOTAL 8800 R+S+T 2800 3600 2400

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

QDAC
AR CONDICIONADO 3F+N+T B1 380 / 220 V 8800 R+S+T 2800 3600 2400 22.6 10 40.0

QD2
MEZANINO 3F+N+T B1 380 / 220 V 31974 R+S+T 10450 10924 10600 59.2 25 60.0

QD4 BRACKET F+N+T B1 220 V 1650 S 1650 8.2 4 25.0

QTA
3F+N+T B1 380 / 220 V 37324 R+S+T 13050 11324 12950 83.2 35 100.0

1
ILUM. ARQ. MORTO

F+N B1 220 V 672 R 672 3.5 2.5 16.0

2 ILUM. GARAGEM F+N B1 220 V 840 R 840 4.4 2.5 16.0

3 ILUM. SLS/BWC F+N B1 220 V 1176 S 1176 6.1 2.5 16.0

4 ILUM. FARM/DEPOSITO F+N B1 220 V 840 T 840 4.4 2.5 16.0

5 ILUM. ESTOCAGEM F+N B1 220 V 952 T 952 5.0 2.5 16.0

6 ILUM. ESTOCAGEM F+N B1 220 V 616 R 616 3.2 2.5 16.0

7 ILUM. GUARITA F+N B1 220 V 58 S 58 0.3 2.5 16.0

8 ILUM. EXTERNA F+N+T B1 220 V 1020 R 1020 5.5 2.5 16.0

9 ILUM. EXTERNA F+N+T B1 220 V 420 T 420 2.6 2.5 16.0

10 ILUM. EXTERNA F+N+T B1 220 V 360 S 360 2.2 2.5 16.0

11 TUG GUARITA F+N+T B1 220 V 600 T 600 3.0 4 16.0

12 TUG GARAGEM F+N+T B1 220 V 900 S 900 4.5 4 16.0

13 TUG GARAGEM F+N+T B1 220 V 1100 T 1100 5.6 4 16.0

14
TUG ARQ. MORTO

F+N+T B1 220 V 500 S 500 2.5 4 16.0

15
TUG ARQ. MORTO

F+N+T B1 220 V 500 S 500 2.5 4 16.0

16 TUG CARGA/DESC. F+N+T B1 220 V 600 T 600 3.0 4 16.0

17 COMPUTADOR F+N+T B1 220 V 600 S 600 3.0 4 16.0

18 TUG SL F+N+T B1 220 V 900 T 900 4.5 4 16.0

19 COMPUTADOR F+N+T B1 220 V 600 S 600 3.0 4 16.0

20 TUG CHEFIA F+N+T B1 220 V 700 T 700 3.5 4 16.0

21 COMPUTADOR F+N+T B1 220 V 900 T 900 4.5 4 16.0

22 TUG PATR./COMPRAS F+N+T B1 220 V 1500 S 1500 7.6 4 16.0

23 TUG COPA F+N+T B1 220 V 1200 T 1200 6.1 4 16.0

24 FOGÃO ELETRICO F+N+T B1 220 V 1200 S 1200 6.1 4 16.0

25 MICRONDAS F+N+T B1 220 V 1500 T 1500 7.6 4 16.0

26 GELADEIRA F+N+T B1 220 V 300 S 300 1.5 4 16.0

27 TUG BWC F+N B1 220 V 200 S 200 1.0 4 16.0

28 CHUVEIRO MASC. F+N+T B1 220 V 7000 S 7000 31.8 6 32.0

29 CHUVEIRO FEM. F+N+T B1 220 V 7000 T 7000 31.8 6 32.0

30
TUG CIRCULAÇÃO F+N+T B1 220 V 1000 S 1000 5.1 4 16.0

31 TUG DEP. MAT. F+N+T B1 220 V 1000 S 1000 5.1 4 16.0

32 TUG EST. MED. F+N+T B1 220 V 800 T 800 4.0 4 16.0

33 FREEZER F+N+T B1 220 V 900 S 900 4.5 4 16.0

34 NOBREAK F+N+T B1 220 V 1000 R 1000 5.1 4 16.0

35 TUG FARMACIA F+N+T B1 220 V 500 T 500 2.5 4 16.0

36 TUG ESTOCAGEM F+N+T B1 220 V 600 R 600 3.0 4 16.0

37 TUG ESTOCAGEM F+N+T B1 220 V 1600 R 1600 8.1 4 16.0

38 TUG ESTOCAGEM F+N+T B1 220 V 1200 R 1200 6.1 4 16.0

39 FREEZER F+N+T B1 220 V 400 R 400 1.8 4 16.0

40 ULTRAFREEZER F+N+T B1 220 V 4400 R 4400 22.2 4 25.0

41 GELADEIRA F+N+T B1 220 V 500 R 500 2.8 4 16.0

42 PORTÃO F+N+T B1 220 V 736 R 736 4.2 4 16.0

43 PORTÃO F+N+T B1 220 V 736 R 736 4.2 4 16.0

44 PORTÃO F+N+T B1 220 V 736 R 736 4.2 4 16.0

45 PORTÃO F+N+T B1 220 V 736 R 736 4.2 4 16.0

46 ILUM. EMERGÊNCIA F+N B1 220 V 0 R

47 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

48 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

49 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

50 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

51 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

52 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

53 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

54 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

TOTAL 131346 R+S+T 42092 45292 43962

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1 ILUM. CAMARA F+N B1 220 V 224 S 224 1.2 2.5 16.0

2 COND. AR F+N+T B1 220 V 2650 T 2650 16.7 4 20.0

3 COND. AR F+N+T B1 220 V 2650 R 2650 16.7 4 20.0

4 CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO)
3F+N+T B1 380 / 220 V 9000 R+S+T 3000 3000 3000 19.8 4 20.0

5
CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO)

3F+N+T B1 380 / 220 V 9000 R+S+T 3000 3000 3000 19.8 4 20.0

6 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

7 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

TOTAL 23524 R+S+T 8650 6224 8650

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

dV total

(%)

1 BRACKET F+N+T B1 220 V 1650 S 1650 8.2 4 16.0

2 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

3 RESERVA F+N B1 220 V 0 R

TOTAL 1650 S 0 1650 0

QM

kW.h

250 A

150 95

250 A

DPS

275 V - 40 KA

40 A

10

(8800 W)

R+S+T

QDAC

100 A

35 16

(37324 W)

R+S+T

QTA

25 A

4

(1650 W)

S

QD4

60 A

25 16

(31974 W)

R+S+T

QD2

16 A

2.5

(672 W)

R

1 (ILUM. ARQ. MORTO)

16 A

2.5

(840 W)

R

2 (ILUM. GARAGEM)

16 A

2.5

(1176 W)

S

3 (ILUM. SLS/BWC)

16 A

2.5

(840 W)

T

4 (ILUM. FARM/DEPOSITO)

16 A

2.5

(952 W)

T

5 (ILUM. ESTOCAGEM)

16 A

2.5

(616 W)

R

6 (ILUM. ESTOCAGEM)

16 A

2.5

(58 W)

S

7 (ILUM. GUARITA)

16 A

2.5

(1020 W)

R

8 (ILUM. EXTERNA)

16 A

2.5

(420 W)

T

9 (ILUM. EXTERNA)

16 A

2.5

(360 W)

S

10 (ILUM. EXTERNA)

16 A

4

(600 W)

T

11 (TUG GUARITA)

16 A

4

(900 W)

S

12 (TUG GARAGEM)

16 A

4

(1100 W)

T

13 (TUG GARAGEM)

16 A

4

(500 W)

S

14 (TUG ARQ. MORTO)

16 A

4

(500 W)

S

15 (TUG ARQ. MORTO)

16 A

4

(600 W)

T

16 (TUG CARGA/DESC.)

16 A

4

(600 W)

S

17 (COMPUTADOR)

16 A

4

(900 W)

T

18 (TUG SL)

16 A

4

(600 W)

S

19 (COMPUTADOR)

16 A

4

(700 W)

T

20 (TUG CHEFIA)

16 A

4

(900 W)

T

21 (COMPUTADOR)

16 A

4

(1500 W)

S

22 (TUG PATR./COMPRAS)

16 A

4

(1200 W)

T

23 (TUG COPA)

16 A

4

(1200 W)

S

24 (FOGÃO ELETRICO)

16 A

4

(1500 W)

T

25 (MICRONDAS)

16 A

4

(300 W)

S

26 (GELADEIRA)

16 A

4

(200 W)

S

27 (TUG BWC)

32 A

6

DR

40 A

(7000 W)

S

28 (CHUVEIRO MASC.)

32 A

6

DR

40 A

(7000 W)

T

29 (CHUVEIRO FEM.)

16 A

4

(1000 W)

S

30 (TUG CIRCULAÇÃO)

16 A

4

(1000 W)

S

31 (TUG DEP. MAT.)

16 A

4

(800 W)

T

32 (TUG EST. MED.)

16 A

4

(900 W)

S

33 (FREEZER)

16 A

4

(1000 W)

R

34 (NOBREAK)

16 A

4

(500 W)

T

35 (TUG FARMACIA)

16 A

4

(600 W)

R

36 (TUG ESTOCAGEM)

16 A

4

(1600 W)

R

37 (TUG ESTOCAGEM)

16 A

4

(1200 W)

R

38 (TUG ESTOCAGEM)

16 A

4

(400 W)

R

39 (FREEZER)

25 A

4

(4400 W)

R

40 (ULTRAFREEZER)

16 A

4

(500 W)

R

41 (GELADEIRA)

16 A

4

(736 W)

R

42 (PORTÃO)

16 A

4

(736 W)

R

43 (PORTÃO)

16 A

4

(736 W)

R

44 (PORTÃO)

16 A

4

(736 W)

R

45 (PORTÃO)

16 A

4

(0 W)

R

46 (ILUM. EMERGÊNCIA)

(0 W)

R

47 (RESERVA)

(0 W)

R

48 (RESERVA)

(0 W)

R

49 (RESERVA)

(0 W)

R

50 (RESERVA)

(0 W)

R

51 (RESERVA)

(0 W)

R

52 (RESERVA)

(0 W)

R

53 (RESERVA)

(0 W)

R

54 (RESERVA)

QDG (GERAL)

(131346 W)

QDG

10

40 A

16 A

4

(1200 W)

S

1 (COND. AR)

16 A

4

(1200 W)

T

2 (COND. AR)

16 A

4

(1200 W)

S

3 (COND. AR)

16 A

4

(1200 W)

T

4 (COND. AR)

16 A

4

(1200 W)

S

5 (COND. AR)

16 A

4

(1200 W)

R

6 (COND. AR)

16 A

4

(800 W)

R

7 (COND. AR)

16 A

4

(800 W)

R

8 (COND. AR)

(0 W)

R

9 (RESERVA)

(0 W)

R

10 (RESERVA)

(0 W)

R

11 (RESERVA)

QDAC (AR CONDICIONADO)

(8800 W)

QD5

10

60 A

16 A

2.5

(224 W)

S

1 (ILUM. CAMARA)

20 A

4

(2650 W)

T

2 (COND. AR)

20 A

4

(2650 W)

R

3 (COND. AR)

20 A

4

(9000 W)

R+S+T

4 (CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO))

20 A

4

(9000 W)

R+S+T

5 (CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO))

(0 W)

R

6 (RESERVA)

(0 W)

R

7 (RESERVA)

QD3 (CAMARA FRIA)

(23524 W)

QDG

4

25 A

16 A

4

(1650 W)

S

1 (BRACKET)

(0 W)

R

2 (RESERVA)

(0 W)

R

3 (RESERVA)

QD4 (BRACKET)

(1650 W)

QTA

35 16

100 A

60 A

10

(23524 W)

R+S+T

QD3

40 A

10

(13800 W)

R+S+T

QD1

QD5 (GERADOR)

(37324 W)

R

C
i
n
z
a

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

ILUM. ARQ. MORTO
   672 W 1

    16 A

2.5

TUG CIRCULAÇÃO
  1000 W30

    16 A

4

ILUM. GARAGEM    840 W 2

    16 A

2.5

TUG DEP. MAT.  1000 W31

    16 A

4

ILUM. SLS/BWC   1176 W 3

    16 A

2.5

TUG EST. MED.   800 W32

    16 A

4

ILUM. FARM/DEPOSITO    840 W 4

    16 A

2.5

FREEZER   900 W33

    16 A

4

ILUM. ESTOCAGEM    952 W 5

    16 A

2.5

NOBREAK  1000 W34

    16 A

4

ILUM. ESTOCAGEM    616 W 6

    16 A

2.5

TUG FARMACIA   500 W35

    16 A

4

ILUM. GUARITA     58 W 7

    16 A

2.5

TUG ESTOCAGEM   600 W36

    16 A

4

ILUM. EXTERNA   1020 W 8

    16 A

2.5

TUG ESTOCAGEM  1600 W37

    16 A

4

ILUM. EXTERNA    420 W 9

    16 A

2.5

TUG ESTOCAGEM  1200 W38

    16 A

4

ILUM. EXTERNA    360 W 10

    16 A

2.5

FREEZER   400 W39

    16 A

4

TUG GUARITA    600 W 11

    16 A

4

ULTRAFREEZER  4400 W40

    25 A

4

TUG GARAGEM    900 W 12

    16 A

4

GELADEIRA   500 W41

    16 A

4

TUG GARAGEM   1100 W 13

    16 A

4

PORTÃO   736 W42

    16 A

4

TUG ARQ. MORTO
   500 W 14

    16 A

4

PORTÃO   736 W43

    16 A

4

TUG ARQ. MORTO
   500 W 15

    16 A

4

PORTÃO   736 W44

    16 A

4

TUG CARGA/DESC.    600 W 16

    16 A

4

PORTÃO   736 W45

    16 A

4

COMPUTADOR    600 W 17

    16 A

4

AR CONDICIONADO  8800 W
QDAC

    40 A

10

TUG SL    900 W 18

    16 A

4

MEZANINO 31974 WQD2

    60 A

25

COMPUTADOR    600 W 19

    16 A

4

BRACKET  1650 W
QD4

    25 A

4

TUG CHEFIA    700 W 20

    16 A

4

ILUM. EMERGÊNCIA     0 W46

    16 A

4

COMPUTADOR    900 W 21

    16 A

4

RESERVA     0 W47

TUG PATR./COMPRAS   1500 W 22

    16 A

4

RESERVA     0 W48

TUG COPA   1200 W 23

    16 A

4

RESERVA     0 W49

FOGÃO ELETRICO   1200 W 24

    16 A

4

RESERVA     0 W50

MICRONDAS   1500 W 25

    16 A

4

RESERVA     0 W51

GELADEIRA    300 W 26

    16 A

4

RESERVA     0 W52

TUG BWC    200 W 27

    16 A

4

RESERVA     0 W53

DR

40 A

CHUVEIRO MASC.   7000 W 28

    32 A

6

RESERVA     0 W54

DR

40 A

CHUVEIRO FEM.   7000 W 29

    32 A

6

Terreo 37324 W
QTA

   100 A

35

QDG (GERAL)

Potência Instalada (W)

R  42092

S  45292

T  43962

Total 131346

DPS

275 V - 40 KA

3#150(150)95 mm²

Conduto ø3" PVC Rig.

250 A

Verde

R

C
i
n
z
a

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

COND. AR   1200 W 1

    16 A

4

COND. AR   800 W7

    16 A

4

COND. AR   1200 W 2

    16 A

4

COND. AR   800 W8

    16 A

4

COND. AR   1200 W 3

    16 A

4

RESERVA     0 W9

COND. AR   1200 W 4

    16 A

4

RESERVA     0 W10

COND. AR   1200 W 5

    16 A

4

RESERVA     0 W11

COND. AR   1200 W 6

    16 A

4

QDAC (AR CONDICIONADO)

Potência Instalada (W)

R   2800

S   3600

T   2400

Total   8800

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1"

 40 A

Verde

R

C
i
n
z
a

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

ILUM. CAMARA    224 W 1

    16 A

2.5

CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO)
  9000 W5

    20 A

4

COND. AR   2650 W 2

    20 A

4

RESERVA     0 W6

COND. AR   2650 W 3

    20 A

4

RESERVA     0 W7

CAMARA FRIA (AMPLIAÇÃO)   9000 W 4

    20 A

4

QD3 (CAMARA FRIA)

Potência Instalada (W)

R   8650

S   6224

T   8650

Total  23524

3#10(10)10 mm²

Conduto ø1 1/2"

 60 A

Verde

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

BRACKET   1650 W 1

    16 A

4

RESERVA     0 W3

RESERVA      0 W 2

QD4 (BRACKET)

Potência Instalada (W)

S   1650

Total   1650

1#4(4)4 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde

R

C
i
n
z
a

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

CAMARA FRIA  23524 W
QD3

    60 A

10

DATA CENTER 13800 W
QD1

    40 A

10

QD5 (GERADOR)

Potência Instalada (W)

R  13050

S  11324

T  12950

Total  37324

3#35(35)16 mm²

Conduto #38 x 38

100 A

Verde

Barramento

25x5mm

Barramento

15x2mm

Barramento

15x2mm

Barramento

15x2mm

Barramento

15x2mm

GERADOR

55/50kVA
100 A

(37324 W)

R+S+T

QD5

QTA 1

CELESC
100 A

35
16

35
16

35
16

ARÉA (m²)
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