QD2 (MEZANINO) QD1 (DATA CENTER)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ QD2 (MEZANINO) . .. Quadro de Cargas (QD2)
: Conduto g1.1/2" Conduto g1 1/4" %(31974 W) Circuito Descricédo Esquema Mét.odo \Y Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T Ip |Secgédo | Disj | dV total
3#25(25)16 mm? g : 3#10(10)10 mm? : i Barramento 16 A ' de inst. ) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2) | (A) (%)
. § § A SR :  15x2mm N 1 (952 W) 1 (LuM. ARQ. HEMOSC) 1 ILUM. ARQ. HEMOSC F+N BL | 220V 952| s 952 50| 25] 16.0 2.07
: : ' ' i S B 2 ILUM. ARQ. HEMOSC/BWE F+N+T BL | 220V 954| s 954 51| 25] 16.0 2.12
b b b b b b 16 A 25 3 ILUM. BWC F+N+T BL | 220V 468 | S 468 27| 25] 16.0 111
60 A } } } : 40 A } } } N - (954 W) 4 TUG CORREDOR F+N+T BL | 220V 700| S 700 35 4] 160 1.50
0707 @ : 07 07 ¢ § g °o o© g i & 2 (ILUM. ARQ. HEMOSC/BW(C) 5 TUG HEMOSC F+N+T B1 220V 1500 T 1500 [ 7.6 4] 16.0 1.59
16 A 16 A 25 6 COMPUTADORES F+N+T B1 220 V 900 | S 900 45 4| 16.0 1.56
N 25 N4 : : we : 7 | COMPUTADORES F+N+T | BL |220V 90| s 900 45 4] 16.0 1.20
°° ILUM. ARQ. HEMOSC 952 W 1 ° e COMPUTADOR 900 W 1 — § $ o : 1T (468 W) 5 1Lum. BWC) 8 TUG BWC F+N+T Bl |220V 600 T 600 | 30 4| 16.0 1.06
16 A : : 25A § 25 S 9 COMPUTADOR FAN+T BL | 220V 600 T 600 | 3.0 4] 16.0 133
4 5 ; 4 ' : 16 A : 10 | TUG ARQUIVO F+N+T BL | 220V 1000 | S 1000 51 4] 160 1.73
— 20 600 W TUG COPA o §  — 5 3800 W COND. AR e : ; RN ; 1T (700 W) 4 (16 CORREDOR) 11__ | TUG ARQ. HEMOSC F+N+T Bl | 220V 900| s 900 45 4] 16.0 1.40
16 A 16 A H s 12 COMPUTADOR F+N+T B1 220V 600 | S 600 3.0 4] 16.0 1.09
AN 25 AN 4 16 A 4 13 TUG F+N+T B1 220V 900 S 900 4.5 4] 16.0 1.49
° ° ILUM. ARQ. HEMOSC/BWC 954 W 2 — ° ° COMPUTADOR 900 W 2 — o~ - (1500 W) 14 | COND. AR F+N+T BL | 220V 3800 | T 3800 | 23.9 4] 250 3.24
16 A 1 1 ' o © ' I 15 (TUG HEMOSC) 15 COND. AR F+N+T Bl 220V 2650 | S 2650 16.7 4| 20.0 1.44
4 : : AN 4 16 | COND. AR F+N+T BL | 220V 2650 | R 2650 16.7 4] 200 2.26
— 21 1200 W COMPUTADOR e ° 6 ow RESERVA °° ﬁi 17 | MICROONDAS F+N+T BL | 220V 1500 | T 1500 | 7.6 4] 16.0 1.23
16 A 16 A % 1T (900 W) 6 (COMPUTADORES) 18 ILUM. DATA CENTER F+N Bl 220 V 224| T 224| 12| 25/ 160 1.09
A 25 : : A4 o S 19 | ILUM. ARQUIVO F+N BL | 220V 1176 | T 1176 | 6.1| 25 16.0 2.13
o ° ILUM. BWC 468 W 3 — © © TUG DATA CENTER 600 W 3 — 16 A 20 | TUG COPA F+N+T BL | 220V 600 | R 600 3.0 4] 16.0 1.15
16 A : : Y 2T (900 W) 21 | COMPUTADOR F+N+T BL | 220V 1200 T 1200 | 6.1 4] 16.0 1.54
4 : : A : ; °© © : I g 7 (COMPUTADORES) 22| TUG CIRCULACAO FAN+T BL | 220V 30| R 300 15 4] 16.0 101
— 22 300 W TUG CIRCULAGAO °° 7 ow RESERVA °° § : 16A i 4 23 | ILUM. EMERGENCIA F+N BL | 220V o] T 00| 25] 16.0 0.95
16 A : : 20 A Py 600 W 24 RESERVA F+N+T B1 220 V 900| R 900
4 : : 4 5 : g o : 17 ( T) 8 (TUG BWC) 25 | RESERVA F+N+T BL | 220V 600 | R 600
o ° TUG CORREDOR 700 W 4 — § o ° COND. AR 2650 W 4 — § § 4 26 | RESERVA FAN+T Bl |220V 600 | R 600
16 A 16 A f f 16 A f 27 RESERVA F+N+T B1 220V 600 [ R 600
25 o/'\o : 25 (T FEaN nr (600 W) 4 (cOMPUTADOR) 28 | RESERVA F+N+T BL | 220V 900| R 900
23 ow ILUM. EMERGENCIA Ry ! T 29 | RESERVA F+N+T BL | 220V 900| R 900
16 A § : — Qe 4950 W SERVIDORES FEDS 16 A 30 RESERVA F+N+T B1 220V 900 | R 900
4 : : N 31 RESERVA F+N+T Bl 220 V 900 R 900
1T (1000 W)
° ° TUG HEMOSC 1500 W 5 — — ; : ° © ; I 510 (TUG ARQUIVO) 32 |RESERVA FAN+T BL | 220V 600 | R 600
Poténcia Instalada (W) o e 16 A 4 33 RESERVA F+N B1 220V 0 T
A flos| | 3 P 34 | RESERVA F+N Bl | 220V o] T
— 24 900 W RESERVA ° ° e T : : § % : °r (900 ngl (TUG ARQ. HEMOSC) 35 |RESERVA FN BL | 220V ol 7
16 A R S TN : g 4 36 RESERVA F+N B1 220 V ol T
4 : : : f 16 A f 37 | RESERVA F+N BL | 220V o] T
o ° COMPUTADORES 900 W 6 — Verde FEaN 1T (600 W) 15 (OMPUTADOR) 38| RESERVA F+N Bl | 220V o T
: : Il S TOTAL 31974 |R+S+T 10450 10924 10600
O/'\O ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 A
— 25 600 W RESERVA
16 A : : & i (00W) 13 (tug) Quadro de Cargas (QD1)
4 : : : 4 S Circuito Descricéo Esquema| Método \Y, Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T Ip | Secdo | Disj | dV total
°© o COMPUTADORES 900 W 7 — : : 25 A : de inst. () W) W) W) W) A) | (mm2) | (A) (%)
RN 1T (3800W) 14 (cOND. AR) QD6 | SERVIDORES 3F+N+T B1 380 /220 V 4950 |R+S+T 1650 1650 1650 | 8.2 4] 25.0
P ) T 1 COMPUTADOR | F+N+T B1 220 V 900| S 900 45 4] 16.0 0.12
L 6 600 W RESERVA o o 20A 2 COMPUTADOR | F+N+T B1 220 V 900| S 900 45 4] 16.0 0.19
16 A : N 3 TUG DATA CENTERF+N+T B1 220 V 600 | S 600 3.0 4] 16.0 0.07
f 6 o H (2650W) 15 (coND. AR) 4 COND. AR FAN+T Bl 220V 2650 | T 2650 | 16.7 4] 20.0 0.19
AN 4 z QD6 (SERVIDORES) N S - - - -
o o z 4 5 COND. AR F+N+T B1 220 V 3800 | R 3800 23.9 4] 250 0.69
TUG BWC 600 W g — : PSPPI . 20 A
; ~ ; : 6 RESERVA F+N B1 220 V 0] s
: : Conduto 21 ™ (2650 W)
A § § 3#2.5(2.5)2.5 mm? : : $ o : 1T 2 16 (COND. AR) 7 RESERVA F+N B1 220V 0| s
I 600 W RESERVA o o —_— . TOTAL 13800 |R+S+T 5450 4050 4300
16 A : : : : f’i :
4 : : oL O O 1500 W
OA\O COMPUTADOR 600 W 9 16 A } } } : : °° z e ( T)17 (MICROONDAS) Quadro de Cargas (QD6)
] : : 07 97 ¢ : : : 4 Circuito | Descrigdo |Esquema| Método v Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | Ip |Secdo | Disj | dV total
PN § § 16 A : : fé : deinst. | (V) W) W) W) MW @A) [(mm2) | @& (%)
g 900 W RESERVA o o /|\ 4 : : o o© § -I I (224 W'I)' 18 (ILUM. DATA CENTER) 1 RACK F+N+T Bl 220V 1650 S 1650 8.2 4] 16.0 0.32
16 A o o RACK 1650 W . ”s 2 RACK F+N+T BL | 220V 1650 | T 1650 | 8.2 4] 16.0 0.36
4 ; ; 16 A : : 16 A : 3 RACK F+N+T BL | 220V 1650 | R 1650 8.2 4] 16.0 0.29
: : 4 z z iaaY 1176 W TOTAL 4950 |R+S+T 1650 1650 1650
° ° TUG ARQUIVO 1000 W 10 — § : o/'\o : QDG © B0A é o H ( T)19 (ILUM. ARQUIVO)
z . o— 3 1650 W RACK 5 e |
: z 16 A z MIT 4y
A z z s : i ﬁi
o o : : : 25 16:
— 29 900 W RESERVA : : : ; 11T (600 W)
16 A : : ° RACK 1650 W 2 — : ; ° ©° I g 20 (TUG COPA)
: : 4
4 : :
OA\O TUG ARQ. HEMOSC 900 W 11 : % Poténcia Instalada (W) sl g %
Q : : o ¢| T 2 o " (1200 WT) 21 (COMPUTADOR)
N : : 4
: z 16 A
— 30 900 W RESERVA ° ° : : R S T N o~ 300 W )
16 A z z § % T (300 W) 95 (TUG CIRCULACAO)
/,\ 4 § § Verde ! R
°° COMPUTADOR 600 W 12 — : : %
/'\ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... $% 'I I © W? 23 (ILUM. EMERGENCIA)
o [e] 2.5
— 31 900 W RESERVA
16 A
4 VRN (900 V‘Q 24 (RESERVA)
o ° TUG 900 W 13 —
O/'\O : PG (600 vxg 25 (RESERVA)
—— 32 600 W RESERVA :
25 A : QD1 (DATA CENTER) . ..
4 /(13800 W) ; ™ 600 W
N g  Barramento 25 A g NOBREAK 5kVA g o (600 W) 26 (RESERVA)
COND. AR 3800 W 14 — : - 15x2mm |~ r R
% % J o : 1T (4950 W)
AN : : z R+S+T
: : : 4 VR 600 W
33 ow RESERVA ° ° : 1/6é % o o ( R) 27 (RESERVA)
20 A : : :
s § % oy (900 V‘g 1 (COMPUTADOR)
° ° COND. AR 2650 W 15 —] 16A N &% (900 V‘g 28 (RESERVA)
P PN 1T (900 W) 5 (cOMPUTADOR)
34 ow RESERVA o : f : 4 S : IR : 900 W
20 A 16 A d o ( R) 29 (RESERVA)
N4 L 40A PR : Hr (600W) 3 (TUG DATA CENTER)
e ° COND. AR 2650 W 16 : QD5 L : ) S A~
- — z z z 4
5 HHT 6 o 20A f § o (900 V‘g 30 (RESERVA)
10
o/'\o : & . 1T (2650 W) 4 (cOND. AR)
35 ow RESERVA : % : . T N
16A A 25 A § % (900 V‘g 31 (RESERVA)
N 3800 W
° ° MICROONDAS 1500W 17 — é o HT ( Fg 5 (COND. AR)
4
PN PR (600W) 35 (RESERVA)
o o ™ R
36 ow RESERVA $ % OW) 6 (RESERVA)
16 A S e
A 25 § % (OW) 33 (RESERVA)
e ° ILUM. DATA CENTER 224 W 18 Y ow T
' | § o ( ;7 (RESERVA)
O/'\O & (OW) 34 (RESERVA)
37 oW RESERVA L g 5 : ke
16 A |
/'\ 2.5 - yaaN
(ow)
° ° ILUM. ARQUIVO 1176 W 19 ° © 1 35 (RESERVA)
38 ow RESERVA ° ° &% © WT) 36 (RESERVA)
Poténcia Instalada (W) o .
£l gl ¢ é QD6(SERV|DORES) ................... o/’\o ow) 37 (RESERVA)
(4950 W) g
RS TN z | 1/6’Q
z : 1650 W
Verde S o 1T (1650W)1 (RaCK) | & ©O%) 35 (RESERVA)
NOBREAK 5KVA T ‘ 1BA
Hr i 4o 4§ % 1T (1650 WT) 2 (RACK)
4 4 =
16 A
&% "t (1650 V‘g 3 (RACK)
| 4
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