Legenda

44U Rack aberto com guias de cabo - 19"

RJ45(2
8% l Tomada RJ45 - 0,30m do piso
1

Legenda das indicagoes

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 2 moédulos - baixa

NOTAS

— A tubulagdo num mesmo lance ndo poderd
existir mais do que duas curvas superior
a 90° em deflexdo.

— Em todos os lances de tubula¢do deverdo
ser enfiados arame de ferro galvanizado
bitola 14 AWG.

— Nas tubulagdes subterrdGneas deverdo ser
usados dutos PVC ligeiramente inclinados
para dar escoamento de aqua de infiltragdo
ou condensacao, em direcao as caixas adjacentes.

— As caixas de passagem e distribuicdo deverdo
ser feitas de metal, com chapa 16 e ter no
fundo uma prancha de madeira com espessura
1/2”, e ter ventilag8o.

— A maxima resisténcia de terra permissivel para
os distribuidores gerais sera de 30 OHMS, ndo se
permitindo qualquer produto que acarrete melhorias
momentaneas.

— O circuito telefonico deverd estar separado de 30cm
de tubos que conduzem circuitos de energia elétrica em
baixa tensdo.

— A caixa de telefone deveréd estar afastada da
caixa de energia elétrica 60cm.

CARIMBO APROVAGAO
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NUMERO DATA DESCRIGCAO VERIF.
13/12/13 Emisséo inicial Leticia

DATA: DESENHO: ARQUIVO:
[DEZEMBRO/2013 HEduardo F. Gelinger H

=% o Rua Felipe Schmidt, 515 - Sala 904
:;_". rl m e Centro - Floriandpolis - SC
“ae® . Fone: (48) 3028-7113
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ngenhario Elétrica e Email: contato@primeengenharia.com

TelecomunicacgCes

OBRA/PROJETO: LOCALIZAGAO

GALPAO ALMOXARIFADO FAHECE Rodovia Virgilio Varzea (SC 401), n°® 2975 -

Saco Grande II - Floriandpolis - SC

TITULO: RESPONSAVEIS TECNICOS:

Projeto de Logica

CONTEUDO: Eng?® Leticia Mecabd Soares

ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA/SC 087954-7

PROPRIETARIO: PRANCHA

2/3

Planta Baixa - Mezanino

FAHECE/HEMOSC/CEPON
CNPJ: 86.897.711/3000-157

AREA (m?) ESCALA
M 1573m? [ 1/50

QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO PROJETISTA — E PROIBIDA A REPRODUGAC TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER MEIO OU PROCESSO

LEl 5194/66 ART. 17. — TODOS OS DIREITOS ESTAO RESERVADOS AO AUTOR DESTE PROJETO




