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FLORIANOPOLIS. 0712205

LAUDO DE VISTORIA SPDA

CLIENTE: FAHECE SEDE
ENDERECO: PRESIDENTE COUTINHO, 160 - CENTRO - FPOLIS.
DATA DA MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA: 28/11/2015

FRENTE ESQUERDA

Valor medido (em ohms) Valor miximo admissivel (em ohms)
9,0 10,0

FRENTE DIREITA

Valor medido (em ohms) Valor maximo admissivel (em ohms)
92,8 10,0

FUNDOS ESQUERDA

Valor medido (em ohms) Valor maximo admissivel (em ohms)
7,1 10,0

FUNDOS DIREITA

Valor medido (em ohms) Valor maximo admissivel (em ohnis)
8,2 10,0

Na vistoria realizada no sistema SPDA, constatou-se que o sistema SPDA ¢é antigo e
inoperante,

O captor tipo Franklin estd quebrado, conforme foto anexa, o tubo de ago que forma o
mastro captor € reaproveitivel.

. Todo o sistema de seguranga do mastro captor encontras-se totalmente danificado pela

ferrugem.

As massas metdlicas no topo da edificacio nio estio aterradas como determina norma
técnicas e normas de seguranga dos Bombeiros,

A disposigio do anel superior, estd de forma incorreta conforme determina norma técnica,

também hd auséncia de terminais aéreos no topo da edificacdo.
As descidas de ecoamento ndo possuem caixa de afericdo.

Recomendacdes:
-Confecgio de anel superior ao nivel da caixa d'dgua e telhado.
-Substitui¢do do mastro captor por um novoe de altura padrio.

-Instalagdo dos isoladores afastadores do mastro captor. é}l
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-Instalagdo de sistema de contra-ventagem no mastro captor. (cabo de alco plastificado, clips, esti-

Projetos e cadores e fixas estais). '
ohras
elétricas -Aterramento de massas metdlicas no topo da edificagdo.
-Contecgdo de caixas de inspegio nas descidas de escoamento ao solo. g
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Sistema de seguranca do mastro arrebentado e danificado pela ferrugem.
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Algumas massas metalicas nio aterradas.

Medigdo descida frente lado esquerdo.

mc.
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Medigao descida fundos lado esquerdo.
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