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OBJETO A CONTRATAR
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS
GERADORES.

Para contratagio do objeto serdo considerados os requisitos abaixo relacionados:

Especificacdo do Material/Servico
Item 1. - Objeto: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
GRUPOS GERADORES DE EMRGENCIA DO HEMOCENTRO COORDENADOR DE
FLORIANOPOLIS, E NOS HEMOCENTROS REGIONAIS DE CHAPECO, JOINVILLE,
JOACABA, LAGES E CRICIUMA.

Item 2. - Especificagiio:

Hemocentro de Florianépolis

- Grupo Gerador: Heimer

- Motor: Scania

- Modelo: DC 12412

- Série: 8710120

- Alternador: ATED

- Série: 7P0269

- Quadro de Comando: RGK-60
- Lote: 00350707

- Capacidade: VCA 380/220

Hemocentro de Chapecéd

- Marca: WEG

- OM: 9484

- Modelo Motor: TD-229 EC.6
- Motor n°: 166360

- Gerador n°: 50830

- Volts: 220

- AMP: 276

- Exc: 34V2.3

- COS: 0,8

- Gerador: KVA - 105.115 /380 x 158
- Fase: 3 -

- RPM: 1800

- Tipo: BTA 440 138

-Hz 60
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Hemocentro de Joinville

- Motor: Cummins

- Modelo: CTAG1

- Série: 30444100

- Capacidade: KWH 180/200
- Periocidade de Teste: 30 dias
- Gerador: Gramaco

- Modelo: 280

- Série: 23379

- Quadro de Comando: E-30

Hemocentro de Joacaba
- Motor: MWM 229-/Dé6
- Gerador: WEG - BTA
- Freqtiéncia: 60HZ

- Tensdo: 380/VCA

Hemocentro de Lages
- Modelo: BTA 4225

- Marca: WEG
- Motor: MWM
- Capacidade: 81KVA, 380 VCA, 12 VCC

Hemocentro de Cricitima
- Modelo: E30

- VCA: 380V/220V

- VCC: 24V

- Freqiiéncia: 60Hz

- Poténcia n°: 979813

- Transferéncia: 200K VA
- Produto: Singelo

Item 3. - Das atividades a serem exercidas/entregues pela contratada:
- Prestar servigos de manutengdo preventiva e corretiva dos geradores, conforme segue:

- MOTOR DIESEL

- Tanque de Combustivel de Servico:

-Avaliar o estado de conservacdo do tanque;
-Nivel do combustivel na data;

-Vazamento pelas conexdes/tubulagdes;

- Respiro do tanque;

- Sistema de Combustivel e Filtros:

- Verificar mangueira e tubulagdes de 6leo combustivel;
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- Controlar e registrar a necessidade de troca dos filtros em conformidade com as normas do
fabricante;

Sistema de Arrefecimento:

-Verificar radiador;

-Nivel da 4gua de arrefecimento;
-Verificar funcionamento;
-Controlar e registrar a necessidade de limpeza sob pressgo, em nivel de oficina;
-Verificar as mangueiras do radiador;

-Temperatura da 4gua de arrefecimento;

-Existéncia de vazamento na linha de arrefecimento;
-Bomba d'4gua verificar o funcionamento;
-Ventilador verificar tensdo da correia;

-Bomba Injetora e Sistema de Inj ecdo:

-Verificar a fixag#o e reaperto da bomba injetora;
-Injetores: verificar vazamento(s) externo (s) e reaperto;

-Verificar a necessidade de ajustar valvulas de admissdo e escape de acordo com as normas do

fabricante;
-Verificar a necessidade de ajustar bicos injetores de acordo com as normas do fabricante;
-Limpeza do pick - up magnético;
Bomba alimentadora: Verificar a necessidade de limpeza do pré-filtro;
-Filtro de Ar:

-Verificar conservagsio ¢ fixacAo;
-Controlar se est4 sendo limpo o filtro do pré-filtro de ar e gamela coletora de po;
- Verificar o indicador de restri¢io;

- Controlar e registrar a necessidade de troca do elemento filtrante de acordo com as normas do

fabricante;
- verificar a limpeza interna da tubulac8o p6s filtro e anterior a turbina;
-Turbinas:

-Verificar vazamentos externos, conservacdo e fixagdo;

-Folga dos turbocompressores
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-Controlar e registrar a necessidade de revisdo das turbinas, em nivel de oficina de acordo com as
normas do fabricante;

Sistema de Partida:

-Verificar motor de partida;

- Chave de partida e contatos elétricos;

-Medir o nivel de tensdo, densidade das baterias;
-Revisar terminais de baterias;

-Monitor a necessidade de substitui¢io das baterias apos 2 Anos de uso, aproximadamente;

Protecdio do Motor:

-Simular eletricamente atuagdo do termostato de desligamento por alta temperatura d'agua;
-Simular eletricamente atuacdo do termostato de desligamento por baixa presséo do 6leo;

-Verificar atuacfo do sensor de sobrevelocidade;

Outras verificaces:

-Ruidos estranhos/ anormais do motor;

-verificagdo das correias: (tensdo, desgaste, vida, util);

-Verificar as condigdes de funcionamento dos instrumentos;

~Revisar o sistema de pré-aquecimento: verificar fiagdo, estado do sensor e valor ajustado;
-Verificar amortecedores de vibragéo ;

-Limpeza da sala do grupo gerador;

- GERADOR

- Conservagfo e limpeza externa;

- Obstrug8o de passagem de ar interna e externas;

- Verificar aperto dos terminais de forga e de comando na saida do gerador;
- Verificar vibragges;

- Verificagdo de acoplamento, borrachas, aperto de parafusos;

USCA (Uniddade Supervisora de Corrente Alternada):

Regulador de tensio do gerador:

-Verificar ajuste de tensdo, ganho e estabilidade do regulador;

-Verificar o comportamento dinamico com carga sem carga no grupo gerador;
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-Verificar conexdes e contatos elétricos;
Regulador de Velocidade:

-Mediges do dos niveis de sinais no circulo interno do regulador;
-Calibragem interna/externa de frequéncia, ganho e estabilidade;
-Comportamento dinidmico com a Carga e sem carga no grupo gerador;
-Conexdes e contatos elétricos;

Carregador de Baterias:

= Mediges e calibragem de corrente em carga e flutuagio;
- Medig¢des e calibragem de tensfio em carga e flutuagio;
- Verificar conexdes e contatos elétricos;

Sensor de Sobrevelocidade:

- MedigGes do sinal emitido pelo sensor magnético;
- Verificar ajuste ada faixa de atuacdo de sobrevelocidade do motor;
- Verificar conexdes e contatos elétricos;

Pré — aquecimento:

- Verificar o aquecimento no bloco do motor;
- Ajuste do termostato regulavel;
- Verificar conexdes e contato elétrico;

Sistema de Controle Automitico:

= Teste das fungdes 16gicas do quadro de comando e protec¢édo do grupo;

- Verificar atuagdo dos sensores de frequéncia; '

- Verificar conexdes e contato elétricos;

Disjuntores:

- Verificar do circuito de fechamento, abertura e prote¢do com teste de funcionamento

Alterador Carregador de Baterias:

- Testes de funcionamento;
- Medigdo da tensfo e corrente de carga das baterias

Diversos_testes e ajustes:

- Verificar instrumentos de medico;

- Lampadas sinalizadas;
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- Verificar conexdes de comando e forga;
- Verificar chave seletoras;

- Executar limpeza interna do quadro.

- Os profissionais deverfio submeter-se as rotinas do Hemocentro, realizando os procedimentos
operacionais padrio;

- Os profissionais estario vinculados ao dever funcional do bom atendimento, inerente 3
prestacdo de servigos publicos, manifestando cortesia e boa vontade com os colegas da prépria
equipe, da equipe local de trabalho bem como com o piiblico em geral

- A empresa deverd apresentar juntamente com a proposta: certificagdo ISO ou programa de
qualidade equivalente, apresentando comprovante do mesmo; pode ser relatério de auditoria
interna, servico de ouvidoria de clientes, SR, relatério de ndo conformidade,acdio corretiva e
preventiva de clientes com devido tratamento e referentes ao ano de 2013;

- Apresentar referéncias de clientes,

Item 4. - Observacges:

- A manuteng#o preventiva e corretiva, serd realizada através de uma visita técnica mensal;

-A contratada realizara até duas chamadas extraordindrias ao local dos servigos, em qualquer dia
€ horério, sem qualquer 6nus para a contratante;

- Ap6s cada manutengfio preventiva, corretiva ou emergencial, devera ser emitido relatério dos
servigos efetuados e das condi¢des de cada equipamento, assinado por técnicos da contratada e
pelo responsavel de cada unidade;

- A contratante fornecerd o material/pe¢a necessirio a execucdo dos servigos solicitados,
mediante expedicio e aprovagdo de orgamentos especificos para cada servigo;

- Para atendimento de ocorréncias de manutencdo corretivas, a contratada devers dispor de
atendimento 24 horas/dia, 07 dias/semana atraves do suporte técnico, que estard preparado para,
através de orientagfio do cliente, colocar o equipamento em funcionamento emergencial num
prazo de 01 hora. Constatada a impossibilidade de reparo através do pessoal treinado, a
contratada colocara 01 técnico na sede da contratante em um prazo méximo de 01 hora, mais o
tempo de deslocamento do técnico até as instala¢bes da contratante.

- A assisténcia técnica deve ser no Estado de Santa Catarina.
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Item 5. - Local da Prestagio dos Servicos:

- Hemosc Coordenador / Florianépolis: Av Othon Gama D'eca, 756 — Centro — F loriandpolis/SC -
CEP: 88015-240;

- Hemosc de Cricitima: Avenida Centenario, 1700 — Santa Barbara — Cricitma/SC - CEP: 88804-
001

- Hemosc de Joinville: Avenida Getulio Vargas, 198 — Centro — Joinville/SC - CEP: 89202-000.

- Hemosc de Chapecé: Rua So Leopoldo, n® 391 — D — Esquina com Nossa Senhora do Desterro
— Quadra 1309 — Esplanada — Chapec6/SC - CEP: 89812-53

- Hemosc de Joagaba — Avenida XV de Novembro, 23 — Centro — Joagaba/SC — CEP: 89600-000.
- Hemosc de Lages — Rua: Felipe Schmidt, 33 — Centro — Lages/SC — CEP: 88501-135.

Item 6. - Proposta:

- Para participar da coleta de pregos a empresa deve:

- Estar devidamente constituida, com CNPJ, inscri¢io estadual ou municipal para emissio das
Notas Fiscais;

- Incluir referéncias de clientes/empresas onde este tipo de trabalho ja foi realizado;

- Informar valores por Hemocentro;

- Apresentar: alvard sanitario, registro de responsabilidade em 6rgdo competente, Controle de

qualidade interno/Externo, e certificagio ISO ou similar




